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Anwendungsbericht



• Im Sommer 2017 kam die Hausverwaltung von Herrn und Frau K. auf 
INTROC zu. Es hatte einen Wasserschaden gegeben, der behoben worden 
war, jedoch hatte sich Feuchtigkeit über drei Räume ausgebreitet.

• Der Auftrag an INTROC war nicht nur, die INTROC lautlosen Bautrockner 
bereit zu stellen, sondern auch regelmäßige Messungen für die 
Versicherung durchzuführen und zu dokumentieren.

• Weiters wurde ein Überblick über die verbrauchten Kilowattstunden 
Strom gewünscht.

• Finden Sie dies alles in der folgenden Case Study:

www.introc.at



Inhalt:

1. Bilder der betroffenen 
Räumlichkeiten

2. Die Messpunkte (MP)

3. Die Messprotokolle

4. Die Projektdokumentation

5. Die Bestätigung über den 
trocknungsrelevanten 
Stromverbrauch

Dies ist Ihre INTROC Case Study / Ihr 
INTROC Erfahrungsbericht!

Sie sehen hier, wie wir mit INTROC 
Bautrocknern einen Wasserschaden 
im 6. Wiener Gemeindebezirk in 
kürzester Zeit auf den vom Kunden 
und der Versicherung gewünschten 
Schwellenwert getrocknet haben.

www.introc.at
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Großer Start Ende Ergebnis

Raum (Digit) (Digit)  +/- %

Datum 17.07.2017 16.08.2017

(vorher) (nachher)

MP 1 167 117 -29,94

MP 2 159 112 -29,56

MP 3 138 73 -47,10

MP 4 142 74 -47,89

MP 5 101 54 -46,53

Wasch- w.o. w.o.

küche w.o. w.o.

MP 1 162 92 -43,21

MP 2 152 77 -49,34

MP 3 155 79 -49,03

MP 4 142 74 -47,89

MP 5 139 68 -51,08

Treppen- Start Ende Ergebnis

aufgang (Digit) (Digit)  +/- %

Datum 17.07.2017 26.07.2017

(vorher) (nachher)

MP 1 145 73 -49,66

MP 2 147 75 -48,98

MP 3 138 81 -41,30
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Trocknungsprotokoll 

 

 

 
Auftraggeber: Hausinhabung  Herr und Frau K.  

Adresse: 1060 Wien 

Trocknungsobjekt: 1060 Wien 
 

Gebäudeteil: in drei Räumen, Teile der Zwischenwände 
 

Start der Trocknung: 17.07.2017 
 

Ende der Trocknung: 16.08.2017 
 

Messmethode: Dielektrisches Messverfahren* 
 

Messgerät: Trotec T650 

Trocknungsmethode: Wärmeplattentrocknung 

Trocknungsgeräte: Infrarottrockner 500 und 600W 

Zusatzmaßnahmen: täglich  kräftig Stoßlüften 

Ausführende Firma: INTROC Peter Hapke 

Protokollführer: Peter Hapke 



 
 

 

Fa. Peter Hapke, Mariahilferstraße 136 Top 1.11, 1150 Wien 

 
 

Hausinhabung 

 
 

 

1060 Wien 
 

Betreff: Stromverbrauch 

Fa. Peter Hapke 

 
Mariahilferstraße 136 

Top 1.11 

1150 Wien 

Tel. 01 9346656 

 

 
info@introc.at 

www.introc.at 

 

Ihr Zeichen, Nachricht vom Unser Zeichen, Nachricht vom Telefon, Name 

EV 05.09.17 

 
 

 
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, 

 

 
nachfolgend der Stromverbrauch (Energieverbrauch) für die Trocknung von Ihrem Objekt. 

 

 
Gesamtverbrauch:  1.190,40 kWh 

 

 

 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Peter Hapke 

 
 
 
 
 
 
 

Peter Hapke UID-Nr. ATU 52806307 

Treppenaufgang: 17.07. - 26.07. 10 Tage IR Trockner 500 W = 120,00 kWh 

Waschküche: 17.07. - 16.08. 31 Tage IR Trockner 600 W = 446,40 kWh 

Großer Raum: 17.07. - 16.08. 31 Tage IR Trockner 500 W = 372,00 kWh 

zusätzlich: 27.07. - 16.08. 21 Tage IR Trockner 500 W = 252,00 kWh 

Datum 



INTROC GmbH

Reinprechtsdorfer Str. 17/3/HOF

1050 Wien

01 934 66 56

info@introc.at

www.introc.at
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